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Warszawa 02.07.2009 r. 
 
 

 
 
Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że dnia 02.07.09 otrzymał pytanie 
do przetargu na modernizację instalacji SAP o następującej treści: 
 

 
 
Pytanie zostało wysłane do firmy przygotowuj ącej projekt i otrzymali śmy 
następującą odpowied ź: 
 
Zgodnie z projektem niniejszy przetarg nie obejmuje montażu i podłączenia 
nadajnika monitoringu do Państwowej Straży Pożarnej ani do innego centrum 
monitoringu. System powinien zapewniać taką konfigurację aby w przyszłości 
istniała możliwość podłączenia takiego nadajnika bez potrzeby rozbudowy 
systemu. W tym celu w projekcie został zaproponowany moduł 8 wyjść 
przekaźnikowych. 
 


